
PARTICOLARE QUADRO PRESE IEC 309

NOTE IMPORTANTI
L'INSTALLATORE PRIMA DI INIZIARE I LAVORI DOVRA' :

a. Consultare i documenti progettuali

b. Verificare che la documentazione progettuale sia
aggiornata e che non ci siano state delle varianti edili e
impiantistiche

c. Verificare  eventuali tubazioni dorsali, percorsi montanti e
passaggi predisposti

d. Coordinare con la Direzione Lavori e/o con il Committente
l'esecuzione dei lavori

e. Verificare con la Direzione Lavori e/o con il Committente
la posizione definitiva delle opere elettriche

f. Coordinarsi con l'installatore idraulico e verificare i
percorsi, il materiale, il principio di funzionamento
dell'impianto meccanico

g. Prima di procedere con gli acquisti chiedere conferma
delle varie marche e modelli alla Direzione Lavori e/o al
Committente

h. Verificare le quote di installazione delle apparecchiature

Pulsante di chiamata per docce e vasche da bagno
Uscite per alimentazione ventole di aspirazione bagno
Presa a spina per alimentazione cappa cucina

Quote di installazione (in cm) riferite alla mezzeria di prese a

Presa a spina e comandi in autorimesse 

Prese a spina e comandi punti luce a testaletto
Prese a spina energia, TV-SAT, telefono ecc..

Prese a spina e comandi per interno bagni e piano di lavoro cucina
Comandi di punti luce, prese a spina ecc.. (altezza maniglie porte)

PARTICOLARE ALTEZZE DI INSTALLAZIONE
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Quadro Elettrico
Generale Treni
QEGT
Dis. n° L58-E-510-IM

Armadio Rack Dati
(Posizione da definire in
fase esecutiva)

Punto Alimentazione Carroponte

Punto di Alimentazione
Carroponte

UPS
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cassetta di derivazione
con interruttore portafusibili

Blindo Forza
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Pulsante di Chiamata a Tirante

RE6E7

Suoneria chiamata per bagno disabili

Tacitazione suoneria chiamata bagno disabili

Y

Y

RE6E7

U

U
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Tubazione in FeZn
Ø 32 mm

TIPICO INSTALLAZIONE QUADRO PRESE IEC 309

Gruppo di Continuità
UPS 20 kVA

B UTDTD

A

Pulsante di Sgancio di
Emergenza Generale

Antenna  Wi-FiWi�)i

Presa 2P+T 10/16A UNEL P40
U

B
Presa 2P+T 10/16A P17/11

Quadro elettrico

Comando di emergenza con pulsante sottovetro
e spia verde

 Legenda: Impianti Elettrici

A

.. Punto alimentazione utenza generica

A
Tipo A - Quadro Prese - 14 Moduli 3 Flange Verticali porta prese:

- n° 1 Interruttore differenziale puro 4x25A 0,03A 'A' Ist.
- n° 1 Interruttore magnetotermico 4x16A
- n° 1 Interruttore magnetotermico 2x16A
- n° 1 presa interbloccata IEC 309 3P+N+T 16A 400V IP67
- n° 1 presa interbloccata IEC 309 2P+T 16A 230V IP67
- n° 1 presa schuko UNEL 2P+T 16A
- n° 2 prese bipasso 2P+T 16A

TD Presa trasmissione dati - RJ45

Armadio Rack Dati

UPS Gruppo di continuitj UPS

Blindo 1
3P+N+T 160A

Alimentazione da
Blindo 2 3P+N+T 160A

%lindo Forza Motrice  -  3P+N+T - 160A

Spina di derivazione blindo FM 3P+N+T con fusibile di protezione

Punto di Alimentazione %oiler Elettrico

Interruttore %ipolare
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Caratteristiche tecniche

Tensione nominale: 400 V

Corrente nominale: 13 A

Numero poli: 4P

Potenza nominale: 9 kW

Grado di protezione:IP65

Numero simbolo

Descrizione Linea

Fasi della linea

Codice articolo

Descrizione articolo

Tensione nominale "Un"

Corrente nominale "In"

Numero poli

Curva intervento / Potere d'interruzione

Modulo differenziale

Classe / Idn

Sezione cavi

Accessori

1 2 3 4 5 6 7 817

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

L1 L2 L3 N

4P

L1 L2 L3 N

Interruttore
Differenziale

Puro

230 - 400V

40A

4P

4x4mm²

A / 0,03A

L1N

Interruttore
Magnetermico

230V

16A

1P+N

2x2,5mm²

C / 6kA

L1N

Presa

230V

16A

2P+T

3x2,5mm²

L1 L2 L3 N

230 - 400V

16A

4P

4x2,5mm²

C / 6kA

L1N

Presa IB
verticale IP67

230V

16A

2P+T

3x2,5mm²

L1 L2 L3 N

Presa IB
verticale IP67

400V

16A

3P+N+T

5x2,5mm²

Corrente nominale di cortocircuito: 6 kA

ALIMENTAZIONE
DA BLINDO FORZA

n� 1 Presa Schuko
n� 2 Prese Bipasso

Interruttore
Magnetermico

SCHEMA QUADRO PRESE IEC 309
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PLANIMETRIA GENERALE
IMPIANTI ELETTRICI

FORZA MOTRICE E TRASMISSIONE DATI

15/09/2025 PRIMA EMISSIONE

30/10/2025 AGGIORNAMENTO
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Punto di alimentazione
ESSICATORE

(Solo predisposizione)

Punto di alimentazione
COMPRESSORE

3P+T - 400V

Punto di Alimentazione
Boiler Elettrico
(Predisposizione)

Blindo 2
3P+N+T 160A

Centrale TVCC completa di videoregistratori

Telecamera fissa da interno

Pulsante di Sgancio di
Emergenza Fotovoltaico

Centrale TVCC
(Posizione da definire in
fase esecutiva)

Quadro Elettrico Locale Compressori
QELC

Vedi: N2T$ 1

Radiatore
Elettrico

U

Radiatore
Elettrico

U

U Radiatore
Elettrico

Punto collegamento scaricatore elettronico di condensa
- fornitura idraulico

NOTA 1
QUADRO ELETTRICO LOCALE COMPRESSORI

Composizione Quadro:

- Carpenteria con porta trasparente tipo Gewiss GW43204F
72 Moduli - 405x650x200mm IP66

- Interruttore sezionatore non automatico 4x100A
- Spie di presenza tensione

- Scaricatore di sovratensione  tipo: Zotup L2/20 230 4ff

- Compressore: Interruttore MT+D 4x40A 'C' 6kA,
Idn=0,3A tipo A Ist. - Formazione linea FG16OR16 5G16

- Essiccatore: Interruttore MT+D 2x16A 'C' 6kA, Idn=0,3A
tipo A Ist. - (SOLO PREDISPOSIZIO1E�

- Forza Motrice: Interruttore MT+D 4x20A 'C' 6kA,
formazione linea FG16OR16 - 5G6

- Illuminazione + Emergenza: Interrittore MTD 2x10A 'C'
6kA Idn=0,3A tipo A Ist. - formazione linea FG16 - 3G1,5

- Riserva: Interrittore MTD 2x16A 'C' 6kA Idn=0,03A
tipo A Ist.

Alimentazione Quadro Elettrico Locale
Compressori in derivazione da Blindo Forza 2

- scatola di derivazione 125A con base per
fusibile

- Fusibile 63A
- Cavo di collegamento QELC 

FG16OR16 - 5G25
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CASSA
-VISTA FRONTALE-

Comando d'Emergenza con pulsante sottovetro

Pulsante di Sgancio di
Emergenza UPS

IMPIANTO IN
ESECUZIONE A VISTA

IP≥4x

IMPIANTO IN
ESECUZIONE A VISTA

IP≥55

IMPIANTO IN
ESECUZIONE A VISTA

IP≥55

N:
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Contatore di Misura (M2)
Energia Prodotta da FTV
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VA Punto alimentazione motorizzazione Vasistas copertura a Shed
1P+N - 230V

Spina di Derivazione
Alimentazione Quadro
Prese CEE
Officina attrezzature MV

IMPIANTO IN
ESECUZIONE A VISTA

IP≥55

Spina di Derivazione
Alimentazione Quadro
Prese CEE
Magazzino MV

IMPIANTO IN
ESECUZIONE A VISTA

IP≥55

Spina di Derivazione
Alimentazione Quadro
Prese CEE
Macchine operatrici

Spina di Derivazione
Alimentazione Quadro
Prese CEE
Soppalco

Alimentazione Quadro
Prese CEE Soppalco
Da Blindo 1

U

Selettore Apri-Chiudi con ritorno a molla

n� 3 Selettori apri/chiudi
Gruppo Shed
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